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スマート製造のSMKL指標と、
脱炭素に向けた取り組み

スマート製造実現のため工場に適切なKPIを選定し、現状レベルをSMKL指標で簡単診断。目標レベルに
向けて経営者、担当者、SIer、ベンダー、コンサルタントが費用対効果を考えながらPDCAで計画的に実現
する方法の説明と、脱炭素社会に向けた製品単位の炭素排出量測定デモシステムをご紹介します。

X-11C 西ホール4階・特設セミナー会場C



自己紹介
 1993年三菱電機(株)入社 名古屋製作所でFA関連の設計・開発に従事

NC装置、ロボット制御装置、安全シーケンサ、現在：開発部規格標準化推進グループマネージャー
 国際標準化
＜スマート・マニュファクチャリング関連＞
IEC/TC65/WG16(Digital Factory)国際/国内委員
IEC/TC65/JWG21(Smart Manufacturing Reference Model(s) linked to ISO/TC 184 ）国際/国内委員
＜フィールド・ネットワーク関連＞
IEC/SC65C/WG12(Functional Safety for Fieldbus)国際/国内委員
IEC/SC65C/MT9(Fieldbus maintenance)国際/国内委員
IEC/SC65C/JWG10(Industrial Cabling)国際/国内委員

 コンソーシアム（国内）
IAF(インダストリアル オートメーション フォーラム)/運営委員会、/CLiC委員/SMKLプロジェクト主査
RRI(ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会)/WG1/標準化AG1委員、/SWG8委員
IVI(インダストリアル バリューチェーン イニシアディブ協議会)/業務WG
FAOP(FAオープン推進協議会)/MESX研究会（生産システムの効率的な連携の検討）委員長
OPC Foundation 三菱電機窓口
FDT Group 三菱電機窓口、/日本支部/ステアリング委員、マーケティングWG委員、FA－WG委員
HCMIコンソーシアム（Human-Centric Manufacturing Innovation）/BC部会/研究開発部会委員

 大学関連
東工大MOT標準化戦略実践コース 講師(2019/7～)
早稲田大学嘱託（2020/6～）
北九州工業高等専門学校「第4次産業革命ものづくりマネジメントビジネススクール」 講師(2023/2～)
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IAF ( Industrial Automation Forum )

 GX(グリーントランスフォーメーション)では、カーボンニュートラルを達成するために必要
な社会や経済のシステム変革が必要である。

 100%グリーンなエネルギーに変革する事が望ましいが、その過程で、製造業における
各工場では下記、炭素排出情報（＝温室効果ガス）の正確な計測が必要となる
１）工場内で排出された炭素排出の総量
２）工場内で加工・生産された材料単位、部品単位、製品単位での炭素排出（素材の炭素排出

情報の入手も含む）
３）製品輸送や製品の使用なども含めた、サプライチェーン全体での炭素排出

 炭素排出情報を計測するシステムとして，取引企業からコスト（取引価格）と同じ
精度で製品単位の炭素排出情報（排出量取引）が求められる

 グローバルでの公正な炭素情報の取引をするには、厳格な炭素排出量の測定，及
び炭素情報の算出と，管理・運用面での国際的な審査や認証が必要

 従ってクローズな技術を使うのではなくオープンな技術や国際標準規格で国際的に認
められている技術を使ったシステム構築が求められる

はじめに
~炭素排出情報の計測システムの実現に関して~
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製造現場のみえる化の背景と課題

Industrie4.0、Smart Manufacturingなどの
工場のIoT化が進む中で、製造現場では
「何を」、「いつまでに」、「どのくらいの費用を投資した
ら」、「どのレベルまで」、
IoT化が推進、及び改善できたかの“みえる化”がで
きていないため、経営側の投資判断が難しい。

工場のIoTの専門家も少ないため、現場担当者も
どうしてよいか分からない。
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SMKLとは？

管理対象

みえる化
レベル

“み
え
る
化
”の
レ
ベ
ル

管理対象のレベル

ﾚﾍﾞﾙd
診える化
（改善）

Optimizing

ﾚﾍﾞﾙc
観える化
（分析）

Analyzing

ﾚﾍﾞﾙb
見える化
（可視化）
Visualizing

ﾚﾍﾞﾙa
ﾃﾞｰﾀ収集
Collecting

みえる化
ﾚﾍﾞﾙ

管理対象

設備・作業者
Installation
＆Worker

ﾗｲﾝ
Workshop

工場全体
Factory

ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ全体
Supply Chain

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

16個のマスで表す、
製造現場のみえる化/IoT化の

評価指標（物差し）の一つである
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Step2
PDCA

Step毎に投資効果（ROI）を検討し
ながら改善。IoT化の判断ができる



SMKL“みえる化”のレベルの定義

レベルd ・ﾚﾍﾞﾙcの処置を必要とする差異を抑制

するために、人、設備、物に対し、自動
的にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを行う。

・AI活用

診える化
（改善）
Optimizing

レベルc ・ﾚﾍﾞﾙbの状態に、基準や目標ﾃﾞｰﾀも自

動表示され、差異の確認ができる。
・且、差異に対し処置を必要とする差異
に対しては、関係者に処置を促す通知
を自動で行う。

・工程飛び
管理

・工程忘れ
管理

・処置警告

観える化
（分析）
Analyzing

レベルb ・ﾚﾍﾞﾙaのﾃﾞｰﾀ、及び目標（基準）ﾃﾞｰﾀを

表やｸﾞﾗﾌで自動表示できる。
※ﾃﾞｰﾀを手動でﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞし、表やｸﾞﾗ

ﾌをｴｸｾﾙ等で、都度作成する場合は対
象外。

・ﾘｽﾄ表示
･ｸﾞﾗﾌ
（ﾋｽﾄｸﾞﾗﾑ、

ﾄﾚﾝﾄﾞ）

見える化
（可視化）
Visualizing

「みえる化」レベル 評価基準 例
レベルa ・自動、若しくは作業者によるﾊﾞｰｺｰﾄﾞｽｷ

ｬﾝ等の簡易操作で、管理に必要なﾃﾞｰﾀ
を電子的に自動収集、蓄積している。
※手書き日報等のｴｸｾﾙ等への入力は

対象外。

・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
管理

・CSV等の

ﾌｧｲﾙ管理
データ収集
Collecting
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処置必要差異

基準
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SMKL「管理対象」の定義

部
品
メ
ー
カ

販
社
／
代
理
店

顧
客

物
流

製
品
倉
庫

レベル４：サプライチェーン全体

設備
A-1

レベル1：設備・作業者

設備
A-1

設備
A-1

設備
A-1

レベル2：ライン全体

部
品
倉
庫

梱
包
／
倉
入

レベル3：工場全体
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• KPI
38 KPI definition on this standard（Part２ 9.1~9.35)

Efficiency indicators                       9 効率

Quality indicators                           9 品質

Capacity index                               4 能力

Environmental indicators               5 環境

 Inventory management indicators  6 在庫

Maintenance indicators                  5 保守

産業用 Key performance indicators
(ISO22400)

SMKLでみえる化する情報

設備→ラインや工程→工場→企業→企業間で、統一したものさしで評価が可能

ISO22400-2_2014_Amd_1_2017
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SMKLでみえる化する情報
Energy Management
/Comprehensive Energy Consumption (総合エネルギー消費量)
/Direct Energy Consumption Effectiveness (直接エネルギー消費効率)
/Direct Net Energy Consumption Effectiveness(直接正味エネルギー消費効率)
/Direct Energy Efficiency(直接エネルギー効率)
/Direct Net Energy Efficiency (直接正味エネルギー効率)

Inventory indicators
/Inventory Turns (在庫回転率)
/Finished Goods ratio (良品率)
/Integrated Goods Ratio (総合良品率)
/Production Loss Ratio(総合廃棄率)
/Storage and Transportation Loss Ratio(在庫輸送廃棄率)
/Other Loss Ratio(その他の廃棄率)

Maintenance indicators
/Mean Operation Time between Failures(平均故障間動作時間)
/Mean Time to Failures(平均故障時間)
/Mean Time to Repair(平均復旧時間)
/Corrective Maintenance Ratio(良品保全率)
/Equipment Load Ratio(設備負荷率)

Efficiency indicators
/Worker Efficiency(労働生産性)
/Allocation Ratio(負荷度)
/Throughput Rate(生産量)
/Allocation Efficiency(負荷効率)
/Utilization Efficiency(利用効率)
/Overall Equipment Effectiveness Index(設備総合効率)
/Net Equipment Effectiveness Index(正味設備効率)
/Availability(設備有効性)
/Effectiveness(工程効率)

Quality indicators
/Quality Ratio(品質率、良品率)
/Set up Ration(段取率)
/Technical Efficiency(設備保全利用率)
/Production Process Ratio(工程利用率)
/Actual to Planned Scrap Ratio(計画実績廃棄率)
/First Pass Yield(直行率)
/Scrap Ratio(廃棄率)
/Rework Ratio(手直率)
/Fall-off Rate(減衰率)

Capacity indicators
/Machine Capability Index(機械能力指数)
/Critical Machine Capability Index(クリティカル機械能力指数)
/Process Capability Index(工程能力指数)
/Critical Process Capability Index(クリティカル工程能力指数)
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SMKL みえる化レベル レーダーチャート
現状のみえる化レベルを診断し、目標を設定し、投資効果を検討して、改善活動を実施する
全てのKPIのみえる化で100点満点を取る必要はない

Worker efficiency
Allocation efficiency

OEE Index

Quality ratio

First pass yield

Machine capability index

Process capability indexRatio of used material

Comprehensive energy 
consumption

Finished goods 
ratio

Inventory turns

Mean time between 
failures

Corrective 
maintenance ratio

生産効率

品質

環境

在庫

保守

生産能力

改善

レベル d

レベル a

現状 目標

改善・改革

分析

表示

収集

レベル b

レベル c



生産活動で管理すべきKPIについて
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経営視点・現場改善視点で有効なKPIから（役立つものから）取り入れていく。
１）世界の工場を繋げる為には国際標準であるISO22400のKPIを最初に検討する
２）その業界や取引のマネジメントに必要なKPIを選定する（TPM、TPS、TQM、CFPなど）
３）上記１）２）に無いKPIは自社で独自に定義してみえる化する

TPM
(日本能率協会)

ISO22400
(国際標準)

TPS
(トヨタ

生産方式) TQM
(総合的
品質管理)

他…

管理すべきKPI 自社
(独自KPI)

自社にとって必要・重要・有効なKPIをみえる化する（費用対効果）

CFP
(カーボンフットプリント)



SMKL活用事例（設備設計者その１)
SMKLを用いて、工場のIoT化の成熟度レベルを評価し、

設備改善の方向性を検討する
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SMKL活用事例（工場経営者)
重要経営管理指標のKPIに基づいたSMKLを用いて、工場のIoT成熟度レベルを評価し、

費用対効果の高い管理情報や設備からIoT化し、将来的に収益の高いスマート工場を実現する

IAF ( Industrial Automation Forum ) 14



SMKL活用事例（ベンダー営業マン)
お客様のIoT化の成熟度レベルに合わせて、

代理店、販売店によるIoT製品販売への商談活用が可能

IAF ( Industrial Automation Forum ) 15
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SMKLを活用した
カーボンニュートラル案件の発掘

コロナ過の昨年2022年度に53社の新規顧客を訪問SMKLを用いて説明したとこ
ろ、44社の実案件への発展有望な新規顧客を開拓できた

新規顧客開拓率 83％

その中でカーボンニュートラル関連の商談は22社

カーボンニュートラル案件発掘率 41.5％

「SMKLで工場のニーズを把握」

＜IoT・DX関連の製造ソリューション営業マンの話＞
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三菱電機EcoAdviser AI
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エネルギーロス改善
省エネ重点5視点に着目し、それぞれの視点におけるエネルギーロスを
自動算出します。

d

c

b

a

１ 2 3 4

2d
どこが異常かな？

エネルギーロス診断画面

診断期間
診断する期間を選択するだけでエネルギーロスの抽出が可能
です。
省エネ重点5視点
日ごとに、省エネ重点5視点をれぞれのエネルギーロスを表示
します。

エネルギーロス抽出画面
日ごとのエネルギーロス時間（単位：分）や、原単位、生産ロス
時間割合を一括表示しいつもより悪い日にちをハイライト表
示。

ランキング表示
エネルギーロスの多い設備順で自動的にランキング
表示。

画像やグラフ・現在値は自由にカスタマイズ可能

ダッシュボード画面

追加PLC
EcoServerⅢ

既存PLC
三菱シーケンサ

生産情報
Ethernet

（MCプロトコル通信）
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 工場の炭素排出量計測システムとして，取引企業からコストと
同じ精度で製品単位の炭素情報が求められる可能性がある

 グローバルでの公正な炭素情報の取引をするには、厳格な炭素
排出量の測定，及び炭素情報の算出と，管理・運用面での
審査や認証が必要となる可能性がある

 従ってクローズな技術を使うのではなくオープンな技術や国際標
準規格で国際的に認められている技術を使ったシステム構築を
すべきと考える

 IAFでは工場のKPIとして炭素情報を選定し，既にオープン化さ
れている技術（OPC UA，Edgecross，Gaia-X等）を利用
してグローバルな炭素情報のデータ流通のデモシステムを構築

19IAF ( Industrial Automation Forum )

SMKL事例（炭素排出量計測)
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SMKL事例（炭素排出量計測)

IIFES2022/24展示会でのIAFによるデモシステム概要
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炭素量計測システム例 データの流れ
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※材料、製造、輸送、使用、廃棄などで炭素排出量を計測する必要があるが、今回は製造計測のみ。



炭素排出量のみえる化(レベル・ゼロ)
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e = E / PQ ・・・・・・式1(ISO22400参照)
e：製品単位のエネルギー消費量
E：総合エネルギー消費量
PQ：生産量

電力量利用
明細書

出荷量
明細書

炭素換
算プロ
ファイル

＜手計算方法＞

設備投資費用をかけれない場合は、月単位で「
工場全体」の総合エネルギー消費量（電力会社
の利用明細など）と生産量（出荷量明細）から製
品単位のエネルギー量を割り出す（式1）
また、このエネルギー量と炭素量の換算プロフ

ァイル（電力会社等から入手）から製品単位の平
均的な炭素量を手計算する

＜補足＞
・自動化やIoT化が進んでいな
い小規模工場や，他の業種・
業界も多くあり，このような方
法での炭素排出量計算も認
められるべき
（自動車業界など条件が厳し
い場合は？）

ﾚﾍﾞﾙd
診える化
（改善）

Optimizing

ﾚﾍﾞﾙc
観える化
（分析）

Analyzing

ﾚﾍﾞﾙb
見える化
（可視化）
Visualizing

ﾚﾍﾞﾙa
ﾃﾞｰﾀ収集
Collecting

みえる化
ﾚﾍﾞﾙ

管理対象

設備・作業者
Installation
＆Worker

ﾗｲﾝ
Workshop

工場全体
Factory

ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ全体
Supply Chain

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

①レベル(0)
手計算

炭素排
出量
報告書



炭素排出量のみえる化(レベル3a)
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＜データ収集方法（工場単位）＞

工場全体の電力量を原単位で自動的にデータ
収集してデータベースに蓄積。

日々の生産量もバーコード等で自動的にデータ
集計および炭素換算し，日々の炭素排出量を工
場単位で“データ収集”する。

＜補足＞
手計算は不要となり工数が削減できるが
，工場内の設備までの情報が得られない
ため,改善活動に結び付くような効果は限
定的である。

ﾚﾍﾞﾙd
診える化
（改善）

Optimizing

ﾚﾍﾞﾙc
観える化
（分析）

Analyzing

ﾚﾍﾞﾙb
見える化
（可視化）
Visualizing

ﾚﾍﾞﾙa
ﾃﾞｰﾀ収集
Collecting

みえる化
ﾚﾍﾞﾙ

管理対象

設備・作業者
Installation
＆Worker

ﾗｲﾝ
Workshop

工場全体
Factory

ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ全体
Supply Chain

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

①レベル(0)
手計算

②レベル3a
工場単位

スマートメータ 出荷製品工場

バーコードリーダ

電力量
生産量

データベース
炭素換
算プロ
ファイル



炭素排出量のみえる化(レベル1a~3a)
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＜データ収集方法（機器・設備単位）＞

それぞれの機器や設備にエネルギー計測セン
サを付けて，ラインや設備単位でのデータ収集が
可能となり，改善活動に結び付けられる情報が
多く集まる。

＜補足＞
データは自動収集できるが、データベー

スからの情報（csvファイル等）を人手で分
析して改善していくため，工場の規模が大
きくセンサ数も増えれば分析工数も増大
する。

ﾚﾍﾞﾙd
診える化
（改善）

Optimizing

ﾚﾍﾞﾙc
観える化
（分析）

Analyzing

ﾚﾍﾞﾙb
見える化
（可視化）
Visualizing

ﾚﾍﾞﾙa
ﾃﾞｰﾀ収集
Collecting

みえる化
ﾚﾍﾞﾙ

管理対象

設備・作業者
Installation
＆Worker

ﾗｲﾝ
Workshop

工場全体
Factory

ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ全体
Supply Chain

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

スマートメータ 出荷製品

工場

バーコードリーダ

電力量
生産量

③レベル1a~3a
機器・設備単位

②レベル3a
工場単位

電力量

データベース
炭素換
算プロ
ファイル



炭素排出量のみえる化(レベル1a~3b)
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＜製品単位の可視化方法＞
データベースの情報をSCADAや製造現場の表

示器などでリアルタイムに表示。更にスケジュー
ラやMES等の情報を連携表示し、製品単位やロ
ット単位で炭素排出量を自動表示できる。

＜補足＞
製品単位，ロット単位での正確な炭素排

出量が自動計算できるため,早く改善ポイ
ントが見つけられる。

ﾚﾍﾞﾙd
診える化
（改善）

Optimizing

ﾚﾍﾞﾙc
観える化
（分析）

Analyzing

ﾚﾍﾞﾙb
見える化
（可視化）
Visualizing

ﾚﾍﾞﾙa
ﾃﾞｰﾀ収集
Collecting

みえる化
ﾚﾍﾞﾙ

管理対象

設備・作業者
Installation
＆Worker

ﾗｲﾝ
Workshop

工場全体
Factory

ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ全体
Supply Chain

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4
SCADA

スマートメータ 出荷製品

工場

バーコードリーダ

電力量
生産量

電力量

データベース

表示器

④レベル1a~3a
製品単位の可視化

③レベル1a~3a
機器・設備単位

MES,スケジューラ

炭素換
算プロ
ファイル



炭素排出量のみえる化(レベル1a~3c)
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＜製品単位の分析方法＞

各種分析ツール（パレート図，ヒストグラム，散
布図）や生産計画や実績の差異などから，設定
した目標値から逸脱した炭素量が排出された場
合に，自動的にオペレータなどへ通知をする。

＜補足＞
これにより早期に異常状態への対策が

可能となる。

ﾚﾍﾞﾙd
診える化
（改善）

Optimizing

ﾚﾍﾞﾙc
観える化
（分析）

Analyzing

ﾚﾍﾞﾙb
見える化
（可視化）
Visualizing

ﾚﾍﾞﾙa
ﾃﾞｰﾀ収集
Collecting

みえる化
ﾚﾍﾞﾙ

管理対象

設備・作業者
Installation
＆Worker

ﾗｲﾝ
Workshop

工場全体
Factory

ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ全体
Supply Chain

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4
SCADA

スマートメータ 出荷製品

工場

バーコードリーダ

電力量
生産量

電力量

データベース

MES,スケジューラ

炭素換
算プロ
ファイル

表示器

分析ツール

⑤レベル1a~3a
製品単位の分析

④レベル1a~3a
製品単位の可視化

処置必要差異

基準

異常通知



炭素排出量のみえる化(レベル1a~3d)
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＜自動改善について＞
目標の炭素排出量から逸脱する場合は，ERP

やスケジューラ，MESなどと連携して自動的に生
産調整を実施する。

＜補足＞
この場合多くのシステムからの情報を複合的に

判断する必要がある為，AIなどを活用して分析・改
善する事が望ましい。
但し，AIが発達途上の現在では経営に影響を与

えるような重要な情報はハイブリッド的にAIの判断
を参考に人が判断しても良い。

ﾚﾍﾞﾙd
診える化
（改善）

Optimizing

ﾚﾍﾞﾙc
観える化
（分析）

Analyzing

ﾚﾍﾞﾙb
見える化
（可視化）
Visualizing

ﾚﾍﾞﾙa
ﾃﾞｰﾀ収集
Collecting

みえる化
ﾚﾍﾞﾙ

管理対象

設備・作業者
Installation
＆Worker

ﾗｲﾝ
Workshop

工場全体
Factory

ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ全体
Supply Chain

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4
SCADA

スマートメータ 出荷製品

工場

バーコードリーダ

電力量
生産量

電力量

データベース

ERP,MES,
スケジューラ

炭素換
算プロ
ファイル

表示器

分析ツール

⑥レベル1a~3a
自動改善

⑤レベル1a~3a
製品単位の分析

生産調整（AI等を活用）

処置必要差異

基準

異常通知



炭素排出量のみえる化(レベル1b~4d)
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＜クラウドへの接続＞
グローバルなクラウドへ接続（GAIA-Xなど）して

炭素排出情報を取引企業へ伝達する。

＜補足＞
単にクラウドに接続するだけではなく,

炭素排出量に関してクラウドでの可視化
，分析，改善きるような新たなサービス
が今後期待できると考える。

ﾚﾍﾞﾙd
診える化
（改善）

Optimizing

ﾚﾍﾞﾙc
観える化
（分析）

Analyzing

ﾚﾍﾞﾙb
見える化
（可視化）
Visualizing

ﾚﾍﾞﾙa
ﾃﾞｰﾀ収集
Collecting

みえる化
ﾚﾍﾞﾙ

管理対象

設備・作業者
Installation
＆Worker

ﾗｲﾝ
Workshop

工場全体
Factory

ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ全体
Supply Chain

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4
SCADA

スマートメータ 出荷製品

工場

バーコードリーダ

電力量
生産量

電力量

データベース

ERP,MES,
スケジューラ

炭素換
算プロ
ファイル

表示器

分析ツール

処置必要差異

基準

異常通知

生産調整（AI等を活用）

④~⑥
レベル2b~4d
クラウドでの

みえる化

⑥レベル1a~3a
自動改善

IoT
クラウド



炭素排出量のみえる化(IIFESデモ展示)
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＜製品単位の可視化＞
SCADAや製造現場の表示器などでリアルタイム

に製品単位やロット単位で炭素排出量を自動表示
。また欧州クラウド（GAIA-Xなど）へ接続する。

＜補足＞
工場は模擬装置やPLCを使い電力量を収集。

ﾚﾍﾞﾙd
診える化
（改善）

Optimizing

ﾚﾍﾞﾙc
観える化
（分析）

Analyzing

ﾚﾍﾞﾙb
見える化
（可視化）
Visualizing

ﾚﾍﾞﾙa
ﾃﾞｰﾀ収集
Collecting

みえる化
ﾚﾍﾞﾙ

管理対象

設備・作業者
Installation
＆Worker

ﾗｲﾝ
Workshop

工場全体
Factory

ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ全体
Supply Chain

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4
SCADA

電力計測
ユニット

電力量

データベース

ERP,MES,
スケジューラ

炭素換
算プロ
ファイル

④~⑥
レベル1b~4b
クラウドでの

みえる化

④レベル1a~3a
製品単位の可視化

IoT
国内サーバ、Gaia-X

生産量

オムロン
PLC

模擬装置1

生産量

三菱
シーケンサ

模擬装置2
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SMKLを使ったカーボンニュートラル(CN)の分類について

管理対象

管理
レベル

レベル1 レベル3 レベル4レベル2

レベルa

レベルb

レベル c

レベルd

み
え
る
化
の
レ
ベ
ル

管理対象のレベル

工場全体
のエネル
ギー管理
・契約電力な
どのリアルタイ
ムでのみえる
化・分析
・炭素排出
量の課税計
算・分析

部門レベルの
エネルギー管理、
省エネ法対

応
・電力安定供給
・管理標準
などの
見える化

部門レベルの
CO2排出分析

・データ公開
・社員の啓蒙活動

・省エネ取組推進などの
分析

エネルギー供給側
（施設管理部門）

＜工場全体＞ ＜部門単位＞

エネルギーロス削減、生産性向上のための分析

・設備の稼働状況と組み合わせた
エネルギーロス分析、原単位分析 等

設備単位別
エネルギー管理

CO2排出量管理 等
・ エネルギーロスをしている
設備の変更や改善
の為の見える化 等

ライン、製造部門別
エネルギー管理

CO2排出量管理 等
・ エネルギー使用量が大きいライ

ン
・重要顧客の生産ライン
などの見える化 等

エネルギー使用側
（生産部門）

Scope1 ＋ Scope2

サプライチェーン排出量

Scope3

サプライチェーン
（設計/資材/生産）
部品・材料メーカ、顧客

エネルギーロス削減、生産性向上のための改善

・設備の稼働状況と組み合わせた
生産計画の変更 等

投資小

部品・材料調達先の分析
・グローバルでの部品・材料調

達先の分析 等

部品・材料調達先の改善
・グローバルでの部品・材料調

達先の変更 等

投資大エネルギー調達先
変更による

炭素排出量の改善
・工場稼働状況と組み合わせたエネルギー

調達先の変更など

GHGプロトコル

生産時/運送時の
製品1個当たりのCO2

排出量
・顧客へ提出

生産前の
品種・部品レベルでのCO2
排出量の管理、CFP 等

・部品・材料メーカ・運送から入手

SMKL事例（炭素排出量計測)
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SMKLの国際標準化状況

32

国際標準
(ISO,IEC,ITU,IEEE)

国家標準
(DIN,ANSI,JIS,TIS,GB)

業界標準
(SEMI(semiconductor),ISA,UL)

企業標準

ISO
/TC184

SMKL

e-F@ctory
ガイドライン

産業用IoT
成熟度レベル（TR）

（Smart Manufacturing Kaizen Level)

三菱電機がe-F@ctoryを
社内で推進するために
ガイドラインを作成

国際標準規格として
日立の ML-SMSと共同で

ISO/TC184へ提案中

2015~

2020~

2017~

2022?

2003~

→ Covid-19
で新規のISO/TC184

審議がストップ

<2022/03発行>
IEC TR63283-2

Industrial-process measurement, 
control and automation – Smart

manufacturing –
Part 2: Use cases

6.4.5 Successive improvement 
of production systems

として提案

SMKLと命名しオープン化を検討
2020/4に白書を公開

<2020～審議中>
ISO/IEC JWG21

IEC 63339 (2023発行予定)の
URMSM※の一事例として

提案→TRとして発行予定（’24/10）
※URMSM: Unified Reference Model of 

Smart Manufacturing
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IEC TR63283-2 （2022/03発行済み）

多くの関係者が製造状況を把握しながら、SMKL指標を使って現
場改善を実施するユースケースを国際提案

33



SMKLと製造DXの関係
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管理対象

みえる化
レベル

“み
え
る
化
”の
レ
ベ
ル

管理対象のレベル

ﾚﾍﾞﾙd

診える化
（改善・
改革）

Optimizing

ﾚﾍﾞﾙc
観える化
（分析）

Analyzing

ﾚﾍﾞﾙb
見える化
（可視化）
Visualizing

ﾚﾍﾞﾙa
ﾃﾞｰﾀ収集
Collecting

みえる化
ﾚﾍﾞﾙ

管理対象

設備・作業者
Installation
＆Worker

ﾗｲﾝ
Workshop

工場全体
Factory

ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ全体
Supply Chain

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

デジタル化/デジタイゼーション
（Digitization）

デジタライゼーション（Digitalization）

デジタルトランスフォーメーション（DX）

IoT化
（Internet
of things）

•作業・業務の効率化と生産性向上
•作業・業務スピードの高速化
•ヒューマンエラーの削減

•作業・業務の改善・改革

スマートファクトリー/スマートマニュファクチャリング（Smart Factory/Smart Manufacturing）

異業種
連携

KPI毎



産業分野へのAI適用の可能性とSMKL
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ﾚﾍﾞﾙd
診える化
（改善）

ﾚﾍﾞﾙc
観える化
（分析）

ﾚﾍﾞﾙb
見える化
（可視化）

ﾚﾍﾞﾙa ﾃﾞｰﾀ収集

みえる化
ﾚﾍﾞﾙ

管理対象

設備・作業者 ﾗｲﾝ 工場全体 ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ全体

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

Cloud
環境
での

AI適用

AIによるKPIの
可視化・傾向分析

収集データの自動選択

AIによるKPIの改善

KPIデータ収集・分析（自動化）のAI活用
・KPI関連データ分析AI
・良品率、直行率分析AI
・平均故障間動作時間分析AI
・作業者能率分析AI 他

KPI 改善（自動化）のAI活用
・環境改善AI（エネルギー、カーボンニュートラル等）
・工程自動変更AI
・予知保全AI
・作業分析AI（動画分析） 他

35

CloudでのAI活用（DX）
・製造DX実現の為の他業

界とのデータ連携・データ
分析でAIを活用

例１）天気情報
→工場内湿度自動管理

例２）交通情報
→出荷工程の自動変更
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 GHGプロトコルのScope1（直接排出）、Scope2（間接排出）、Scope3（
上流・下流の間接排出）のみえる化（デジタル化）が必要であり、システム的に
実現するには時間と資金がかかる。

 日本では2050年までに温室効果ガスの排出をプラスマイナスゼロにするというカー
ボンニュートラルの目標を実現する為に、企業経営者はこれを段階的に進めなくて
はいけないが投資効果も含めて、どこから手を付けていけば良いかわからない現
状がある。

 本書で説明するSMKL(Smart Manufacturing Kaizen Level)は、段階
的にGHGプロトコル全体における製造業での炭素排出量をみえる化していく考
え方を提供する。

 また、「GX」における炭素排出量だけでなく、生産性、品質、在庫、保守、環境に
関する「DX（デジタルトランスフォーメーション）」をも同様なアプローチで実現
できる。

まとめ

37
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以上
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2024年1月31日 11:20～12：00(11:45~12:00)
植田 信夫（立花エレテック）

Industrial Automation Forum(IAF)
/SMKLプロジェクト委員

IIFES2024

スマート製造のSMKL指標と、
脱炭素に向けた取り組み
（ベンダー活用基礎編）

IoTやスマート製造の時代では、これまでのようにユーザーとベンダーが意思疎通させることが難しくなって
きました。そこで、SMKLを用いてユーザーとベンダーのコミュニケーションを活性化させ、互いの課題解決
に役立てる手法を説明いたします。従来、営業やマーケティングにおけるデジタルデータの取得や、ネットワ
ーク化によるデータ共有化がまだまだ進んでいないBtoB営業の方向けに、その手順を示します。

X-11C 西ホール4階・特設セミナー会場C

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
SMKLのBtoB営業における活用方法を説明させていただきます。既に公開済のSMKLベンダー活用基礎編を基に、SMKLが製造業の方とそこにモノやサービスを提供する営業職の方とのコミュニケーションツールとして働き、それにより製造業の課題は言うに及ばず、営業の方の課題をも解決できることを説明いたします。
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工場導入 と ベンダー活用の違い

IAF ( Industrial Automation Forum ) 2

 工場導入編：KPIやROIを考慮した工場の設備導入、及び運用(PDCA)のみえる化
 ベンダ活用編：IoT製品やソリューションを企画・販売し、導入後も継続的なサービスを提供

ECM: Engineering Chain Management
SCM: Supply Chain Management
PSLM: Product System Lifecycle Management

製造業における業務フロー

基礎編

応用編

ユーザーとベンダー
間の課題解決に
SMKLを活用

ベンダー自身の課
題解決にSMKL
を活用

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
さて、このセミナーでは、SMKL工場導入編とは異なり、製造業の業務フローにおけるこの部分を対象としています。また、ベンダー編は基礎編と応用編に分かれていますが、今回は主に基礎編の中心テーマであるユーザーとベンダーの課題解決を中心にお話をしていきたいと思います。
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スマート製造を推進する時の課題

IAF ( Industrial Automation Forum ) 3

 ベンダーとユーザ企業で意思疎通が難しい（専門知識や、やりたい事の情報の壁がある）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
現在、製造業では産業IoT、スマート製造、DXなどで示される新たな潮流があり、それに対応していかねばならないという雰囲気になっています。この会場でもそうしたことへの対応が数多く提案されています。従来は、製造業の方、そして販売する方は工場の中の技術や仕組みが分かっていれば、互いにコミュニケーションを取り、どうすべきかある程度のコンセンサスを取りながら進めることが可能でした。しかし、今日のDX時代においては、ITや通信、AIやクラウドなどこれまでに製造現場では使われていなかった技術に直面し、ユーザーもベンダーも従来のような情報のやり取りができない状態になっています。すなわち情報の壁が存在していると言って良いでしょう。
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IT と OTの壁と Edge領域の課題

IAF ( Industrial Automation Forum ) 4

 IT屋さんとOT屋さんで意思疎通が難しい（専門知識や専門用語が違う）
 ITとOTのつなぎ(Edge領域)が難しい（現場の変更に迅速・安価・柔軟に対応必要）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
製造現場におけるOT技術と情報管理部門をつなぐことは従来はあまり密に行われていませんでしたが、DXを実現する上では必要なデータを製造現場からITを介して収集することが必須となってきました。しかしながら、製造現場のOTとITでは意思疎通が難しい状況にあり、またそのOTとITをつなぐEdge部分をどうすれば良いかと言う認識も定まっていないため、試行錯誤の状態が続いている企業も多いようです。
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SMKLの活用による情報の壁の撤去

IAF ( Industrial Automation Forum ) 5

 SMKLを活用してやりたい事を「みえる化」し、ベンダーとユーザ企業の「会話ツール」として
活用する事で意思疎通を促進

設備・
作業者

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
SMKLは横軸に設備・作業者からサプライチェーンまで管理対象を4レベルに分け、縦軸にみえる化レベル、これはIoTやDXの進捗・達成度合いを示しますが、同じく4段階に分けて表現することで、製造現場の現状及び進めたい方向性を製造業の方とベンダー側が共通の指標で語れる仕組みとなっています。これにより、簡単にユーザーとベンダー間の意思疎通が図れるようになります。
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SMKLの活用による情報の壁の撤去

IAF ( Industrial Automation Forum ) 6

 SMKLによる「ユーザーの課題」と「ベンダーの課題」の解決
 ユーザーのSMKL値とSMKLに付随する情報を提供することで、
ベンダーは保有する適切な情報をユーザーに提供できるようにな
り、情報の壁は撤去される

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
もう少し詳細な説明をすれば、ユーザーに対して工場導入編を用いて自社の現状と課題をSMKLを用いてレベル判定を行い、その情報をベンダーと共有することでベンダーはユーザーの状況を理解し、それに対する課題解決策を自社が保有する情報から提案することができます。その提案を受けてユーザーは検討を進めることができ、課題解決策を策定することができるようになります。これが「情報の壁」の撤去の大筋となります。
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ユーザーの実情に合ったSMKLの利用方法

IAF ( Industrial Automation Forum ) 7

 ユーザ企業を４つに分類する（デジタル化の進捗状況、課題共有の状況）

対処方法① 対処方法②

対処方法③ 対処方法④

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
実際の利用方法は大きく分けて2とおりあります。その一つはここでしめした「ユーザーの実情に合った」方法です。もう一つは「ユーザーの意向に合った」方法となります。こちらはホワイトペーパをご覧ください。さて、ユーザーの実情にあった利用方法ですが、このユーザーの実情をこの図のように4つに分けて考えることにします。
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対処方法①
デジタル化が未達で、課題共有無しの場合

IAF ( Industrial Automation Forum ) 8

 啓蒙活動：デジタル化やネットワーク化の必要性をユーザーに説く
 他社事例紹介：人手不足などの課題を解決した具体的な事例を示す
 SMKLの紹介：SMKLのパンフレットをメール等で送付する

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず、デジタル化もされておらず、社内で課題の共有もされていないユーザーさんに対しては、啓蒙活動が中心となります。SMKL値は欄外となりますので、他社事例の紹介でモチベーションを上げていただくことやSMKLの情報を提供することでIoT/DXを自社でも進めていこうという方向に導くことが重要となります。
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対処方法②
デジタル化未達で課題共有有りの場合

IAF ( Industrial Automation Forum ) 9

 必要性の説明：産業IoTやDXなどデジタル化／ネットワーク化の必要性
について説明する

 具体例を提案：お客様の製造現場に合わせた改善を実現するための具体
案を示す

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に課題は社内共有されているがデジタル化が未達のユーザーの場合、現状はやはりSMKLの欄外になりますが、課題が見えているので、目標策定は可能となります。管理対象レベルを課題に合わせて決め、みえる化レベルを費用対効果に合わせて目標とします。その目標に合わせてベンダーはユーザーに製品やソリューションを提案します。
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対処方法③
デジタル化達成で課題共有無しの場合

IAF ( Industrial Automation Forum ) 10

 SMKLの概要説明：SMKLを用いたユーザー工場の評価方法を説明
 管理対象の絞り込み：ユーザーに改善したい点を具体的に絞ってもらう
 工場導入編 4章（１）説明：設備やライン、工場ごとに大まかにSM化
の状況評価を行う

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、デジタル化は実現できているが課題の共有ができていない場合は、まずSMKLの説明を行いユーザー側に自社の課題はどの管理レベルにあるのか安定をしてもらうことになります。その管理レベルにおいて、対象とするべき管理項目（Kpi）をユーザーに提案します。そのKPIを目標値に近づけるための方策をベンダーが提案します。
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対処方法④
デジタル化達成で課題共有も有りの場合

IAF ( Industrial Automation Forum ) 11

 SMKLの詳細説明：工場導入編の図3「SMKL適用時の業務フロー」
を説明

 SMKLの本格運用：対象管理項目に熟知したメンバーを集め、具体的
な計画を立案

 工場導入編 4章（２）説明：管理あるいはみえる化したい項目（
KPI）を決めてSMKLを評価する

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
デジタル化も達成して、課題共有もできている場合は、すぐに現状把握を行い、管理項目（KPI）を決めてmokuhyou tonaruみえる化レベルとそれを実現するための計画立案を補助します。
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SMKL活用でスマート製造を推進

IAF ( Industrial Automation Forum ) 12

 下準備：コンサルティングツールとしてSMKLを使用し、デジタル化／ネットワーク化まで実現
 計画中：ユーザーの目標レベルの確認と改善手順の説明・支援
 拡大・展開：ユーザーのSMの方向性を見極め、質・量ともに適切な情報を提供する

工場の製造部門（ユーザー）と管理部門（ベンダー）にも活用可能

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
以上をまとめると、ユーザーのスマート製造の状況に応じてSMKLを仲介として適切にベンダーの支援活動を行います。この活動内容は、ユーザーの状況「下準備」「計画中」「拡大・展開」のように分け、それを繰り返し行うことでユーザーのSMKLレベルを上げていきます。これにより、最終的にはユーザーの課題解決を図ります。なお、この考え方は、製造業を顧客とするBtoB営業だけではなく、製造業内の背増部門と管理部門の間でも活用できる手法となります。



1313

事例紹介

IAF ( Industrial Automation Forum ) 13

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
SMKLの適用事例を紹介します。この例では、タンク内の温度アンリを目視で行っていたため製品不良が発生していたが、タンク内温度をデータとして常時監視することで不良品が減ったという事例になります。この例では、現状と課題を把握した後に、データを取り、規定値を決め警報を発報することを行いました。これは、SMKL値でいうと。1bと2bに相当します。ユーザーに対して単に対策を提案するのではなく、SMKL値を明確にし、対象レベルが設備とラインに及び、みえる化は可視化までということを示すことで、ユーザーの決裁者にも分かりやすくしています。



1414

今後の予定

IAF ( Industrial Automation Forum ) 14

 デジタルマーケティングで商談効率化：データ駆動型営業の推進にSMKLを利用
 コンテンツを追加：ユーザ事例・ベンダ関連製品・企業間マッチングなど
SMKL簡易判定ツール

https://smkl-
project.japanwest
.cloudapp.azure.c
om/SMKL/login

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今後の予定ですが、まずSMKLでデジタルマーケティングを効率的に行い、かつデータ駆動型営業を推進していくための様々な方策を検討していきます。そのためには、ユーザー事例を増やすことと共に、SMKL判定ツールやべbだー関連製品のまっティングあるいは企業間まっティングを行うコンテンツなどを充実させていきたいと思っています。
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他の業界／業務への展開

IAF ( Industrial Automation Forum ) 15

工場

工場導入編

BtoB営業
デジタル

マーケティング

開発・設計

保険業
PL保険の保険
料査定

銀行業
融資の査定

農業
スマート農業の実施レベル

システム
インテグレータ

ベンダー活用基礎／応用編ベンダー活用応用編

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最後に、本セミナーではSMKLがBtob営業に活用できることを説明させていただきましたが、SMKLは製造業の製造現場だけでなく開発設計でも利用できますし、システムインテグレータでの活用も考えられます。更に製造業だけでなく農業への適用や保険業、銀行などにも活用が安納だと考えています。今後、様々な分野で活用できるように、SMKLのカスタマイズも検討していきたいと思います。



1616

まとめ

IAF ( Industrial Automation Forum ) 16

 背景：スマート製造化が進んでいる
 課題：ベンダーとユーザ企業で情報の壁という課題がある
 対策：SMKLを「見えるかツール」「会話ツール」として活用すれば情報の壁
が撤去でき、ユーザーとベンダーの課題が解決される

 今後：デジタルマーケティングへのSMKL適用を検討する

SMKLベンダー活用基礎編：iaf.mstc.or.jp/wp-content/uploads/2022/07/SMKL_WP_Vendor_Rev1.1.pdf
SMKLベンダー活用応用編：iaf.mstc.or.jp/wp-content/uploads/2023/11/SMKL_WP_Vender_Oyo_Rev1.0.pdf

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
私のセミナーのまとめですが、スマート製造が進展していることを背景に、ユーザーとベンダー間の情報の壁ができていることに対してSMKLを用いてその壁を撤去し、ユーザーの課題及びベンダーの課題を解決することができることを説明しました。今後は、smKLのデジタルマーケティングへの適用を検討していきたいと思います。

https://iaf.mstc.or.jp/wp-content/uploads/2022/07/SMKL_WP_Vendor_Rev1.1.pdf
https://iaf.mstc.or.jp/wp-content/uploads/2023/11/SMKL_WP_Vender_Oyo_Rev1.0.pdf
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ホワイトペーパー

IAF ( Industrial Automation Forum ) 17

SMKLベンダー活用基礎編：
iaf.mstc.or.jp/wp-
content/uploads/2022/07/SMKL_WP_Vend
or_Rev1.1.pdf

SMKLベンダー活用応用編：
iaf.mstc.or.jp/wp-
content/uploads/2023/11/SMKL_WP_Vend
er_Oyo_Rev1.0.pdf

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
なお、本セミナーで説明s多内容については主にこのUrlをご覧いただければ詳細を把握できると思いますが、更にベンダーの営業活動の課題を解決したい場合は、この応用編をご覧ください。どちらも、IAFのホームページ内のSmKLプロジェクトのページに収容されています。
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ご清聴ありがとうございました

以上

18IAF ( Industrial Automation Forum )

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは、ご清聴ありがとうございました。何かご質問やご意見等ございましたらIAF事務局までお願いいたします。
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